Lageplan M=1:1000

Abwicklung

= Revisionsschacht @ 1,00 m
mit offenem Gerinne
Begu-Abdeckung, Klasse "A 15"
Ausfiibrung gem. DIN 1986-100 u. 403k, = ; ‘
sowie DN EN 476, 752 u. 12056 ! ‘ !
[ | = =
g8/ ! RUCKSTAUEBENE !
o Illef 63255 L340 9280 X : ; e
T '«E — a INUNYNYNONININNNA
2 STZ/SML jg 100 SML 50 SML 100 |SML
2| Net ! || 2|
of |2] eeesnz a 150 512 —  B0ST 150/ 463040
o [1s 4 100 ! : !
[ (v 2
° u\
\l ‘
(2 & \
= ENTFERNUNG " ¥ y 109 | 05 0l
0.4
GEFALLE 1.50 1.50 1:50 150 150
S| 2 tm/m S )
OK-GELANDE = S =
633,00
v 3R 3 3 g 2 2 2 208 A
RR100 RR100 Sl 3 < g it o Qe oled &l
e Lt 1L - RomRsOHLE 3 3 G cEE: W A E 000 mim
= L Grundriss Kellergeschol —
b i - A B Vil CC ) EFG t F
N
§ T~ !
P '7E e
F+l Wosthkiche € (=1 j
AN 0 ol
Bodenoblouf B) z D1 : d L - -
mit Sickerrohr _ PO\_[ N D —E 2 2 AS
I = Heizraum Ej
Tankraum : o
e =
630,40 F‘( b Doppelgarage I I =N /‘\ —
r " ‘ | ‘ s [ _ . T teeREscoss
g 5} | | o :
= I==14 T s o P
° "SMLST o— gll o ®
1\ ML 100 PVCKG - ml T \wim i [;Tnugksz[gwgfme iiber die | wnn F—& i /‘\ -
633.00 = VT Riickstauebene fiihren i I i i i i E ‘ j ww
VIII v $ = = ; ; = = ; ; ;
2 Druckleitung E DR & 3 o 100 SML 100 SML
| LA E : Ee” 2 g7
e Z=s || £E£¢ £g BE +63040
= L l % @@ ZS | 858 L £ e = D{U | | KELLERGESCHOSS
K1 v R8O RS0 7 I‘il s ] b i 7 b ]
632,80 : Ve 100 PVCKG o i | 111 Schmutzwasser Hebeanlage 100 SML 100 SML
v ( < FOBFKDT: oo
S I I Entwiisserungsrinne Typ:
I
I
Rgrvwsw?:ssmutﬁm 9 100 m ENTFERNUNE 23 15 20 10 13 (m) 11 30 (m) 5.2 15 (m)
— ] mir ottenem berinng
Houswasseranschluss DN 25 b Begu-Abdeckung, Klosse "A 15" 10 0.7
ous Kunststoffrahr PE 100, ! =2 Ausfiibrung gem. DIN 1986-100 u. 403k, .
verlegt in Schutzrohr ! sowie DN EN 476, 752 o, 12056 GEFALLE & 1: 50 1:50 1: 50
| 2 tm/m
| OK-GELANDE
Wasserziihlerschacht ! o) o) o o o o o o e o o = -
bei Anschlussleitungen \(ﬁ@ ! § E E f f § § § § f E E f
linger als 15 m \ < < S I 8 = 3 S8 N 3 3 3 o
il Riicksfauebene = 632,50 RONRSOHLE 620,00 m i NN
pntstisyene — 5 a b t 0 e fo b by by 0 0y D
¢ Gehsteid e ——
1 ML tung ON 100 "606" = = o — p—
varh._Revisionsschacht gemeindl. Wasserleing = == Aibahrung U AusCILUSS 1A — — f— vorh. Revisionsschacht
0 632425 = qurch Gemeindewerke 4 — - ——— = D0 632550
S 630468 %enmesmu:l H:ﬂ“if;ﬁ““‘ - i"/ P — 0 630652
- — N 0
——— Fichensfrafie B M ]L [
- E 82 [@SEer Musterpuan S @ @
Dachiliche Duchiliche mﬁ{t @@E@E@@H@@F@@@
Revisionsschacht 6 1,00 m A= 255 m? A= 255 m ! ! ! ! [eichenerklarung:
it offenem Gerinne I bei 300 1/s+ho = 0.77 U/s bei 300 L/stha = Q.77 L/s Dachfldche Dachildche Dachfldche Dachfldche
Begu-Abdeckung, Klosse °A 15 A= 385 m A= 385 m2 A - 385 m? A= 385 n? ‘
A“S{““B‘“EﬂEEET%“‘NE?“’1102%5: 4034, Gorage Goroge bei 300 U/stha = 116 U/s bei 300 1/ssha = 116 U/s bei 300 L/stho = 116 Us bei 300 U/s+ha = 1% U/s Schmutzwasser 87418 Murnau.  EichenstraBe 72 Flur-Nr.:o 487
sowie 3 U " . ] —] . . . . ! ! "
Entwiisserungsrinne
KL "B 125 s s g Regenrohrablauf DN 100 g = Regenrohrablauf DN 100 g REQEHWUSSEF -
Sinkkasten mit Geruchv S = = ;m Geruchverschlu Uﬂd = 2 it Geruchverschluf und & Mischwasser - - -
einigungsotfnung Kl Reinigungsaffnung KL
| I | | .
[—— S —— VNN N NN NN Trinkwasser R
u D Bauherr: Norbert Mustermann
—l —— — Unterschrift
100 PVC 100 PVC 100 PVC 100 PVC 100 PVC 100 pyc ‘ ‘ Blumenweqg 18
! PV(-KG Kunststoff-Polyvinylchlorid 09367 qu ‘
. EILNEIMm
PE Kunststoff-Polyathylen
‘ Tel: 0881 / 1234
ST/ Steinzeug
SML Guf Lanferti
antertiger:
ENTFERNUNG L5 11 73 (m) 10 50 115 (m) 96 147 (m) B BETOH ““““““““““““““““““““““
GEFALLE 1. 100 10100 — 1. 100 00 00 Dichfigkeitsprifung gem. DIN EN 16710
g tavm g g = g 2 s g s = g o :
= = F = == Sl S S = = Die “Anerkannfen Regeln der Technik und
-GELA S g = 3 G S S S S 3 3 der Baukunst” sind einzuhalfen ‘
O-GELANDE Grundri M=1.100
= 3 = = 2 2 s 3 2 ) Drdnagewasser dorf NICHT in dos Abwicklung ~ M=1:100 @
ROARSOHLE = i i i b ® i b © 620,00 m U NN Konalsystem eingeleifef werden Lageplan M=11000
B | Il I y y ViI VI IX
Bearbeitel H. Hackl / Gezeichnet R Wagner
06.08.2005
H/B = 4200 / 5940 (0.25m?) Allplan




